Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE SAUDADES

RELATORIO DE IMPUGNAGAO AO EDITAL

Trata-se de impugnagao, recebida oficialmente, tempestivamente,
formulada pela empresa TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n° 54.447.438/0001-41,
com sede na Rua Herminio Mello n® 96, Distrito Industrial Domingos Giomi, na
cidade de Indaiatuba, SP, contra os termos do Processo Licitatdrio n® 2940/2019,
Pregao Presencial Registro de Pregos n° 032/2019, para futuras e eventuais
aquisicdes parceladas de luminarias de LED para reposicdo e substituicéo das
existentes no sistema de iluminagéo publica de Saudades.

Insurge-se a empresa impugnante contra o instrumento convocatério
relativamente a exigéncia na descrigdo do material, conforme anexo | Termo de
Referéncia ao qual solicita a revisdo das seguintes exigéncias:

Da poténcia maxima;

Do fator de poténcia;

Do protetor de surto;

Da temperatura de cor (TCC);

Do aluminio injetado;

Do momento de apresentagéo do registro no INMETRO.
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* Da Poténcia Maxima: A Impugnante exige uma luminaria baseada na poténcia
maxima, essa exigéncia estd descritas nas especificagdes do item com
“consumo de 180 w +ou- 5%”", desta forma a poténcia maxima tera variacao de
5% e a minima também exige fluxo luminoso ou eficacia minima sendo que esta
descrigao consta nas especificagdes do item onde diz fluxo luminoso efetivo igual
ou maior a 25.000/Im.

* Do Fator de Poténcia: Como é de conhecimento notorio, a Portaria n® 20 do
Inmetro, aduz as caracteristicas minimas acerca das luminarias de LED.

Sendo assim, cabe a Administragdo Municipal respeitar os minimos exigidos,
mas também estipular a qualidade e eficiéncia do produto que deseja adquirir.

Em virtude do fator de poténcia representar a eficiéncia da luminaria em relagao
a poténcia da mesma, quanto maior for, menor sera o consumo da poténcia
(energia) e melhor sera a sua qualidade de luminancia.

Desta forma, a Administragdo Municipal no uso das suas prerrogativas, decide
por manter o fator de poténcia, visto que ha no mercado atual inameros
fabricantes que possuem esta caracteristica.

* Do Protetor de Surto: No que tange ao referido tdpico, a descrigao do objeto
protetor contra surtos devera ser de no minimo 06KV/0O6KA. Podendo ser
entregue produto com esta especificacao técnica maior.
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* Da _Temperatura de Cor (TCC): A escolha pela temperatura de cor do
Municipio, se faz em virtude do Poder Discricionario, que opta por obter
luminarias com luz em tom mais claro.

Sendo assim, mantem-se a temperatura de cor de 5.000K.

* Do Aluminio Injetado:

A escolha da Administragao quanto a utilizagao de aluminio injetado, nos termos
do Termo de Referéncia do Pregao Presencial n® 32/2019, nas especificacoes
das luminarias de LED, se atribui aos fundamentos juridicos acima
apresentados, com fulcro no Principio da discricionariedade, e quanto ao carater
técnico que ensejou nossa opgao por este modelo de produgéo, diz respeito aos
fundamentos, abaixo elencados, que a Administracao entende ser primordiais
para atender as necessidades e os anseios técnicos desejados, a saber:

O aluminio injetado & macigo e inteirico, ndo havendo emendas, e, como corpo
unico, ou seja, uniforme e robusto, se torna mecanicamente mais resistente,
trazendo maior segurancga e qualidade nas luminarias, atendendo o anseio desta
municipalidade para empregar na iluminagao publica local;

O aluminio injetado em luminarias € amplamente utilizado pelo sistema de
iluminacao publica viaria, pelos motivos acima evidenciados, possuindo diversas
opc¢des de fabricante.

Assim, diante desta fundamentagao técnica fica clara a nossa opgéo pela
utilizacdo de aluminio injetado nas luminarias de LED, atendendo claramente os
artigos 3° e 7° da Lei Federal n° 8.666/1993, bem como aos Principios
norteadores da Administragao Publica.

Além disso, é de suma salientar que existe uma ampla gama de fabricantes de
luminarias, que atendem tal requisito.

- Do Momento da Apresentacao do Registro do Inmetro: Considerando que
a Portaria n° 20 disciplina as caracteristicas minimas das luminarias de LED, e
que hoje grande parte dos fabricantes encontram-se certificados no Inmetro, €
de suma requerer o referido registro.

Assim, se faz indispensavel que no momento da apresentagéo da proposta do
produto, este comprove as caracteristicas que o produto ofertado efetivamente
possui, sob pena de cercear ao Principio da celeridade e causar danos ao erario.

Diante do exposto, esta Administragdo conclui pela improcedéncia da
impugnacao, bem como a manutengéao na integra dos termos do referido edital.

Saudades, SC, 13 de dezembro 20
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